
❑ Pensez à l’entretien annuel de cet 
appareil, si possible par le poseur de 
l’équipement

❑ Le calorifugeage des réseaux et 
l’implantation de l’appareil sont 
essentiels pour limiter les pertes de 
calories

❑ Privilégiez un appareil monobloc sur 
air extérieur pour le meilleur 
rendement, attention à le 
positionner dans un espace fermé 
pour atténuer le bruit.

❑ Marque, référence et capacité du 
ballon tampon

❑ Régulation de classe IV à minima
❑ L’Efficacité énergétique pour le 

chauffage de l’eau doit être ≥ à 95 % 
si le profil de soutirage est de classe 
M ; ≥ à 100 % si le profil de soutirage 
est de classe L ; ≥ à 110 % si le profil 
de soutirage est de classe XL.

❑ Préciser si le modèle fonctionne sur 
air ambiant, sur air extérieur ou sur 
air extrait (par la ventilation)


