
❑ Préférer des gaines semi-rigides aux 
gaines souples pour éviter les risques 
d’écrasement, d’encrassement et de 
sifflement

❑ Vérifier l’absence ou le rebouchage 
d’entrées d’air sur les menuiseries

❑ Positionner la prise d'air neuf sur une 
façade non exposée à la surchauffe

❑ Si nécessaire, des équipements de 
rafraichissement type adiabatique 
peuvent s’ajouter à une VMC Double 
Flux pour un meilleur confort d’été

❑ L’échangeur devra être accessible, 
avec des gaines isolées en zone 
froide et intégrer des pièges à son

❑ Marque & référence du caisson, des 
bouches d’extraction et des entrées 
d’air

❑ Caisson de ventilation de classe 
d’efficacité énergétique A ou 
supérieure

❑ L’efficacité thermique de l’échangeur 
doit être supérieure à 85%


